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Аннотация: В докладе рассматривается задача повышения 
эффективности теплообменного аппарата входящего в состав 
системы расхолаживания шахты-хранилища облученных ТВС 
исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М, с использованием 
компьютерного моделирования для анализа поставленной задачи.  
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Abstract: The report addresses the problem of improving the 
efficiency of the heat exchanger part of the cooling system of a mine 
storage of irradiated fuel assemblies of the research reactor IVV-2M, with 
the use of computer simulation for the analysis of the task. 
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Целью представленной работы является моделирование 
теплогидравлических процессов в змеевиковом теплообменнике для 
определения тепловой эффективности аппарата и повышения 
коэффициента теплоотдачи. 
Поставлена задача построения компьютерной модели и анализа 
эффективности с ее помощью теплообменного аппарата на 
предприятии АО «Институт Реакторных Материалов» г. Заречный. В 
рамках решения задачи проведены экспериментальные исследования 
работы теплообменника в производственных условиях. 
Теплообменник предназначен для охлаждения воды шахты-
хранилища и передачи тепла технической воде. Для разработки мер 
по обеспечению надежного теплоотвода необходимо произвести 
моделирование теплогидравлических процессов, разработать пути 
повышения эффективности теплосъема остаточных 
тепловыделений [1]. 
Авторами разработана компьютерная модель теплообменника, 
позволяющая анализировать его теплогидравлические 
характеристики при разных параметрах среды, исследовать его 
эффективность (рисунок). Для создания модели выбрана среда 
автоматизированного проектирования SolidWorks и ее приложение 
для анализа аэрогидродинамики и теплообмена Flow Simulation [2, 3]. 
Теплообменник – змеевикового типа, горизонтального 
исполнения. Вода I контура движется внутри трех трубок 
змеевикового типа. Охлаждающая вода II контура движется в 
992 
 
межтрубном пространстве. 
Температура воды I контура на входе в теплообменник 48°С 
принята по условиям эксплуатации шахты-хранилища, расход на 
входе 1,13 кг/с. Температура охлаждающей воды (из пруда 
охладителя) на входе 25°С принята для летних условий эксплуатации, 
расход на входе 3,77 кг/с. Давление воды I контура по условиям 
эксплуатации 2,5 МПа, а II контура – 5 МПа. 
В результате моделирования получены результаты, 
представленные в таблице. На рисунке показано поле температур в 
среднем сечении теплообменника, а также температура на 
поверхности одной из змеевиковых труб. 
 
 
Змеевиковый теплообменник – модель и результаты расчета 
Результаты моделирования 
Параметр Значение 
Температура на выходе, °С: 
вода I контура 
вода II контура 
 
44,3 
26,2 
Средний по поверхности коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К) 
от воды I контура к трубам 
от труб к воде II контура 
 
688,1 
534,6 
По результатам моделирования был проведен расчет тепловой 
эффективности аппарата [4]: 
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где Т – температура жидкости, °С; индексы «г» и «х» относятся к 
воде I и II контура, соответственно; «вх» – на входе в теплообменник, 
«вых» – на выходе из теплообменника. Для рассматриваемого случая 
расходная теплоемкость холодной жидкости выше, чем горячей. 
Количество теплоты, отведенное холодной жидкостью 
Q = Gx·cp·∆Tx = 3,77·4,17·1,2 = 18,86 кВт,       (2) 
где удельная теплоемкость ср = 4,17 кДж/(кг·К); Gx = 3,77 кг/с – расход 
воды II контура; ∆Тх = 1,2 °С – перепад температуры по воде II контура. 
Таким образом, теплогидравлическое моделирование позволяет 
производить расчеты эффективности теплообменного аппарата при 
различных параметрах среды. 
Продолжение исследований предполагает анализ эффективности 
теплообменного аппарата при использовании конструктивных элементов, 
повышающих коэффициент теплоотдачи, в частности, турбулизаторов 
потока. По результатам будут сделаны выводы об эффективности 
системы расхолаживания шахты-хранилища реактора ИВВ-2М и 
представлены возможные пути повышения эффективности теплообмена. 
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